
第２表　　消防用設備等設置状況    平成１５年３月３１日現在

　区　分 　　　　　（１）           （２） 　　　  （３） 　  （４） 　　　　　　（５） 　　　　　　　　（６） 　  （７） 　（８） 　　　（９） 　（１０） 　（１１） 　　　　　（１２） 　　　（１３） 　（１４） 　（１５） 　　　　　（１６） （１６の２） （１６の３） （１７） （１８）
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　自動火災  要設置 １３６ ７６９ ９ ５１０ ８０ １,１５２ ３,２７１ １,６２１ １７,３８４ １,２９６ １,６０６ ７６６ ４,４０２ １１８ ６２ １８ １１２ １３５ ６,５６４ １ ３７４ ２３ ４,１８５ ４,３５９ ４,３９３ １,１１８ ０ ０ ７８ ０ ５４,５４２

　報知設備  違    反 ２ ３ ０ ３ １２ ２１ ８２ ２２ ３５ １１ ３ １ １ ０ ０ ０ ０ ３ ３４７ ０ ３ ０ １２５ ３４ ４２ ９ ０ ０ ８ ０ ７６７

　ガス漏れ  要設置 ４ １７ ０ ０ ０ ３ ３８ １７ ０ ２９ １０ ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １０５ ０ ０ ０ ０ ０ ２２６

　警報設備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

　スプリン  要設置 ３０ ２５ ０ １３ ０ ５ ２２２ ６４ ２７７ １８０ ３９３ ３ ６ ０ １ ０ ３ ０ ２１ ０ ２ ０ ８８ ３８ ３０７ ２４ ０ ０ ０ ０ １,７０２

 クラー設備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ６

 屋内消火栓  要設置 ８２ １９８ ０ ６７ ７ ５１ ４７４ ３５４ ４,６０６ ３２９ １９９ １０９ ２,９１８ ４７ １０ ４ ３８ ３３ ２,４２４ １ １３ ２ １,４２９ １,４９１ ８２１ ２７５ ０ ０ ０ ０ １５,９８２

 設           備  違    反 ０ ０ ０ ３ ０ ６ ２２ ２１ ８ １０ ３ ４ ２ ０ ２ ０ ０ ０ １８３ ０ ０ ０ ７５ ８ ９ ６ ０ ０ ０ ０ ３６２

　漏電火災  要設置 ５ ２７ １ ９ １７ １０１ ６２ ５０７ ４,７２１ ８３ ８６ １００ ６９ ２ ６ ５９ ０ ３１ ５８ ０ ０ ０ １７ ５８ ２８５ ６１ ０ ０ ３ ０ ６,３６８

　警 報 器  違    反 ０ １ １ ０ ０ ５ ５ ９ ９０ １ １ ０ ２ ０ ０ ２ ０ １ ９ ０ ０ ０ ０ ０ １２ ４ ０ ０ ０ ０ １４３

　水 噴 霧  要設置 ９ １３ ０ １８ ０ １０ １９８ ７３ ６９２ ５８ １３ ５ ６３ １４ １ ２ １ ９ ２６９ ０ ７６２ ２２ ７３ ５０１ ３９２ １０５ ０ ０ １ ０ ３,３０４

　消火設備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ３

  非       常  要設置 １２６ １,１６６ ７ ３１７ ４８ １,０８４ １,５０８ ７０１ ４,２６４ ４２１ ４９９ ３２８ ２,５７９ ６２ １７ ５０ ９ ２８２ ３８０ ０ ２６ ０ ６２ ２,０８４ ３,７６５ ６３１ ０ ０ ２ ０ ２０,４１８

　警報設備  違    反 ６ １４ ０ ５ ６ ５０ ２２ ２７ ４ １ ２ ０ ２７ １ １ ４ ０ ６ ８ ０ ０ ０ ２ ２４ ６６ ４ ０ ０ ０ ０ ２８０

 屋外消火栓  要設置 １０ ０ ０ １ ０ ３ １２ ５ ２４ １２ ４ ２ １３２ ４ ０ ０ ０ ２ ６６８ ０ １ １ ４３２ １３６ ３２ ３５ ０ ０ １ ０ １,５１７

 設           備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ５

　避難設備  要設置 ２２ １７１ ５ １５５ １９ ４１０ ２９５ ６２３ １０,０９３ ４７８ ５６０ ３０４ １,３４３ １９ ３３ １ ０ ３６ １１３ ０ １０ ０ ７５ １,０６９ ３,９５３ １,１２１ ０ ０ ０ ０ ２０,９０８

 違    反 ０ １ １ ３ １ ３７ １１ ５ １０ １ ２ １ ４ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ １２ ７２ ９ ０ ０ ０ ０ １７２

　排煙設備  要設置 ５ １９ ０ ３ ０ ０ １１５ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ９ ０ ０ ０ ８ ０ ０ ０ １６９ １３ ０ ０ ０ ０ ３４１

 違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

　誘 導 灯  要設置 １４２ １,４００ １３ ５６７ ９５ ２,３８５ ４,５４４ ２,３２９ ２,０３５ １,６３２ １,６２５ ７０１ １,４２３ ７１ ６２ ６１ ４１ １１４ １,２８５ １ １８５ ４ １,２５５ ３,１６９ ８,１１８ ９３６ ０ ０ ０ ０ ３４,１９３

 違    反 １ １２ １ ８ １５ ６３ ８３ ７７ ３ １５ １２ １ １ ０ １ ０ ０ １ ７ ０ ０ ０ １５ ２ １２０ ３ ０ ０ ０ ０ ４４１

非常コンセント 要設置 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２３ ８５０ ５ １ ０ ４ ０ ０ ０ １ ０ ２ ０ ６ ０ ０ ３７ １１８ ２５ ０ ０ ０ ０ １,０７２

 設            備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

　動力消防  要設置 ０ ０ １ １ ０ １ ８ ２ ６ ３ １ ４ １０ ０ ０ ０ ０ ０ ２３２ ０ ０ ０ ６０ ３５ ８ ４ ０ ０ ０ ０ ３７６

 ポンプ設備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２

　消防用水  要設置 ６ ２ ０ ０ ０ ５ ２４ １４ ５５ ２６ １３ ０ ９ ２ ０ ０ １ ０ ２７３ ０ １ ４ ５６ ６２ ７５ ２７ ０ ０ ０ ０ ６５５

 違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７

　連結散水  要設置 ０ １ ０ １ ０ ０ ６ １ ２４ ６ １ ０ ３３ ４ ０ ０ ２ ３ １０ ０ ８ ０ １１ １２５ ３７ ５ ０ ０ ０ ０ ２７８

　設　　　備  違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ １

 連結送水管  要設置 ９ ５ ０ ２ ０ １１ ４３ １３５ ２,６２０ ８０ ２０ １ １６０ ３ ２ ０ １ ０ ５１ ０ ２６ １ １０３ ２９０ ８１６ ２７３ ０ ０ ０ ０ ４,６５２

 違    反 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ２
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